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Soupapes de sécurité Filtre gaz
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Vannes de réglage TA Pompes double de bouclage marque Salmson
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Clapet anti-retour CHAUDIERE Marque GUILLOT

P. GAZ 25 mbar

Filtre a tamis

Manchette de témoin

Thermomeétre Clapet anti pollution

Bouteille casse pression DN400 Commande d'arret d'urgence

Pot d'injection Vase d'expansion sous pression. Dimensions en
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Puissance :87.8 kW
_ Débit d'eau: 7556 I’h
_ Régime: 55/45 °C
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Puissance :85.3 kW
Débit d'eau: 7342 I/h
Régime: 55/45 °C

Puissance : 86.4 kW
Débit d'eau: 7432 I/h
Régime: 55/45 °C

Puissance :87.5 kW
Débit d'eau: 7524 I/h
Régime: 55/45 °C

Puissance :64.6 kW
Débit d'eau: 5559 I’h
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_ Puissance :66.3 kW
_ Régime: 55/45 °C
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Débit d'eau: 5703 I/h
Régime: 55/45 °C

Sonde de température Commande d'arret d'urgence

Thermostat
Electrovanne gaz et centrale de détection gaz type
OLDHAM

Ballon de stockage ECS 1500 litres
marque ATLANTIC GUILLOT; type CORHYDRO 1500.

Echangeurs a plaques pour la production ECS.
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Bac de neutralisation des condensats
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Dédendeur régulateur de pression
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Compteur d'eau hors lot

Pompe double
Margue:Salmson
Type: DCX65-90-N
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A 22/07/2013 MISE A JOUR DU PLAN
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